
工事業者決定後、病院様との御打合わせの結果、よりよいご提案のため
機種や設置位置の変更をご提案する可能性がございます。
問題ないでしょうか。

　当院が納得できる変更であれば構いませんが、
　可能な限り２月17日開催予定のプレゼン時に説明くださいますよう
　お願いいたします。

質問⑥

質問内容 回答

　参加資格基準に、
「緊急時、24時間365日対応受付ができること」と記載ありますが
受付のみの対応で宜しいのでしょうか？
もしくは、点検訪問対応（サービスマンの出動）まで必要でしょうか？

　基本、トラブル発生時は速やかな復旧対応をお願いします。
　特に酷暑・極寒時期の病室での故障や機器停止は
　患者様の生命にかかわりますので一層早めの訪問対応を希望します。

質問⓷

　実施要項(17)に、
「工事完成後、パソコンで採取したデータ」と記載ありますが
パソコンで採取できない（接続不可）の機種があるのですが、
実測時の試運転報告書のみの提出で宜しいでしょうか？

　接続不可の機種については、
　報告書の提出をもって代えるものとします。

質問④

質問⑤
 ご提案機器の納入仕様書について。
300枚以上になるため、提出はPDFデータで問題ないでしょうか。

　機器の仕様書はPDFで差支えありませんが、
　一部は印刷物で提出下さいますようお願いいたします。

質問および回答

　室内機台数85台と記載ありますが、別紙図では88台になっており
ますので別紙図を正とし、計画してよろしでしょうか？

　申し訳ございませんでした。ご指摘の通り88台が正しい台数です。
　2月5日付のホームページで訂正告知いたしました。
　入札参加企業の皆様には、個別に連絡させていただきました。

質問⓵

　提案上限額68,000,000円(税込み）と記載ありますが、
保守契約代金は含まれているのでしょうか？

　提案上限額に保守契約料金は含んでおりません。
　保守メンテナンス費用は、設備工事代金とは別途です。
　メンテナンス提案書も添えて提出下さいますようお願いいたします。

質問⓶


